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1. OBJETIVO 
 

1.1. Monitorear el trabajo de los Contratistas que realizan el Mantenimiento ECA en 

las instalaciones de la FTTG y TTMP. 

 

 

 

 

2. ALCANCE / APLICACIÓN: 
 

Todas las instalaciones eléctricas, de climatización y automatización (sistema de 

detección) de la FTTG y TTMP. 

 

 

 

 

3. RESPONSABLES: 
 

3.1. Director de Servicios Institucionales 

3.1.1. Liderar y controlar todas las actividades de Mantenimiento ECA. 

3.1.2. Realizar la toma de decisiones y aprobar el pago al Contratista. 

3.1.3. Solicitar a la máxima autoridad, disponga el inicio  del proceso de 

Contratación Pública. 

3.1.4. Velar por el cumplimiento del procedimiento en el ámbito de su 

competencia 

3.1.5. Cumplir y hacer cumplir este procedimiento. 

3.1.6. Mantener actualizado  

 

3.2. Coordinador de Mantenimiento. 

3.2.1. Elaborar los Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y Estudio 

de Mercado, remitir al Director de Servicios Institucionales para su revisión. 

3.2.2. Revisar el cronograma de actividades establecidos en los  Términos de 

Referencia y comunicar a los Supervisores de Mantenimiento. 

3.2.3. Elaborar el informe de conformidad de los trabajos realizados por el  

Contratista.  

3.2.4. Efectuar las inspecciones aleatorias en las instalaciones de la TTG y TTMP, 

de los Mantenimiento ECA ejecutados.  

3.2.5. Comunicar al Contratista cuando se presenten eventualidades emergentes. 

3.2.6. Elabora el cronograma de las actividades de los Contratistas, cuando se 

presenten situaciones imprevistas. 

3.2.7. Autorizar a los concesionarios para la realización de trabajos en la TTG y 

TTMP. 
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3.3. Supervisor de Mantenimiento. 

3.3.1. Supervisar los trabajos realizados por el Contratista y emitir informe de 

trabajo. 

3.3.2. Comunicar al Contratista cuando se presenten eventualidades emergentes. 

 

3.4. Analista de Servicios Institucionales 

3.4.1. Receptar y revisar el informe  emitido por el Contratista y el Coordinador de 

Mantenimiento.  

3.4.2. Elaborar el memorando para firma del Director. 

3.4.3. Remitir a la Dirección Financiera, documentos firmados para el pago al 

Proveedor. 

 
3.5. Dirección del Centro Comercial 

3.5.1. Solicitar autorización para trabajos por parte de los concesionarios en la 

TTG y TTMP. 

 

 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable Secuencia Actividad Registro 

Coordinador de 

Mantenimiento 
01 

Elabora los Términos de Referencia, 

Especificaciones Técnicas y Estudio de 

Mercado, remite al Director de Servicios 

Institucionales para su revisión. 

Términos de referencia 

(F.4B2.01) 

Especificaciones 

técnicas (F.4B2.08). 

Estudio de mercado 

(F.4B2.09) 

Director de 

Servicios 

Institucionales 

02 

Recepta y revisa la documentación, de 

no encontrar novedades, remitirá la 

información simultáneamente a la 

Dirección de Control de Gestión y 

Dirección Jurídica. 

 

Procederá con la aplicación del 

Procedimiento de Validación de 

Cumplimiento de Resoluciones del 

SERCOP (P.4B2.02)  y luego el 

Procedimiento Para  Procesos de 

Contratación Pública y Compras por 

Catálogo (P.4B2.01). 

Memorando 

Términos de referencia 

(F.4B2.01) 

Especificaciones 

técnicas (F.4B2.08). 

Estudio de mercado 

(F.4B2.09) 

Coordinador de 

Mantenimiento 
03 

Una vez adjudicado el contrato, se 

contacta con el proveedor para coordinar 

la fecha de inicio del contrato. 

N/A 
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Coordinador de 

Mantenimiento 
04 

Revisa el cronograma de actividades 

establecidos en los  Términos de 

Referencia y comunica a los 

Supervisores de Mantenimiento. 

Planificación anual de 

mantenimiento 

eléctrico (F.3B2.04) 

 

Planificación anual del 

área de climatización 

(F.3B2.05) 

Contratista 05 

Realiza las actividades de 

mantenimiento de acuerdo al 

cronograma pre-establecido en los 

Términos de Referencia. 

N/A 

Supervisor de 

Mantenimiento 
06 

Realiza la supervisión de los trabajos de 

mantenimiento de los Contratistas y 

emite el respectivo informe. 

Correo electrónico. 

 

Informe y evaluación 

de actividades de 

mantenimiento 

eléctrico (F.3B2.01). 

 

Informe y evaluación 

de actividades de 

mantenimiento del 

área de climatización 

(F.3B2.02). 

 

Informe cronograma 

mantenimiento 

predictivo (F.3B2.03) 

Coordinador de 

Mantenimiento 
07 

Efectúa inspecciones aleatorias en las 

instalaciones de la TTG y TTMP, de los 

Mantenimiento ECA ejecutados. 

N/A 

Coordinador de 

Mantenimiento 

/ Supervisor de 

Mantenimiento 

08 

Comunican al Contratista cuando se 

presenten eventualidades emergentes, 

para darles solución en el menor tiempo 

posible. 

N/A 

Coordinador de 

Mantenimiento 
09 

Elabora el cronograma de las actividades 

de los Contratistas, cuando se presenten  

situaciones imprevistas. 

Correo electrónico 

 

Contratista. 10 

Emite su informe con las actividades 

realizadas y detalla cualquier novedad 

encontrada durante la ejecución del 

trabajo. 

Informe del Contratista 

(Documento externo) 
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Coordinador de 

Mantenimiento 
11 

Elabora el informe de conformidad de los 

trabajos realizados por el Contratista, 

donde detallará las novedades o multas 

según sea el caso, remite a la Analista de 

Servicios Institucionales. 

Informe de 

conformidad 

(F.3B1.01). 

 

Evaluación y 

reevaluación de 

proveedores 

(F.3B1.05). 

 

Informe y evaluación 

de actividades de 

mantenimiento 

eléctrico (F.3B2.01). 

 

Informe y evaluación 

de actividades de 

mantenimiento del 

área de climatización 

(F.3B2.02). 

 

Informe cronograma 

mantenimiento 

predictivo (F.3B2.03) 

 

Informe del Contratista 

(Documento externo) 

Analista de 

Servicios 

Institucionales 

12 

Recepta y revisa el informe emitido por el 

Contratista y el Coordinador de 

Mantenimiento, de no encontrar 

novedades, elaborará el memorando y 

adjuntará los documentos que serán 

remitidos al Director de Servicios 

Institucionales para su aprobación. 

Memorando 

Informe de 

conformidad 

(F.3B1.01). 

 

Evaluación y 

reevaluación de 

proveedores 

(F.3B1.05). 

 

Informe y evaluación 

de actividades de 

mantenimiento 

eléctrico (F.3B2.01). 

 

Informe y evaluación 

de actividades de 

mantenimiento del 

área de climatización 

(F.3B2.02). 
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5. REFERENCIAS: 
 

• Norma ISO 9001:2015 – Cláusula 7.1.3. 

• Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 

Informe cronograma 

mantenimiento 

predictivo (F.3B2.03) 

 

Informe del Contratista 

(Documento externo) 

Director de  

Servicios 

Institucionales 

13 
Revisa el memorando con los adjuntos y 

aprueba el pago al Contratista. 
Memorando. 

Analista de 

Servicios 

Institucionales 

14 

Recepta documentos firmados y remite a 

la Dirección Financiera para el pago 

respectivo. 

Memorando. 

Coordinador de 

Mantenimiento 
15 

Cuando requiera realizar la adquisición 

de repuestos para el  mantenimiento 

ECA, procederá de acuerdo al paso uno 

(01), 

Términos de referencia 

(F.4B2.01) 

 

Especificaciones 

técnicas (F.4B2.08). 

 

Estudio de mercado 

(F.4B2.09) 

Director de 

Servicios 

Institucionales 

16 

Cuando requiera realizar la adquisición 

de repuestos para el  mantenimiento 

ECA, Procederá de acuerdo al paso uno 

(02) 

Memorando 

Términos de referencia 

(F.4B2.01) 

 

Especificaciones 

técnicas (F.4B2.08). 

 

Estudio de mercado 

(F.4B2.09) 

Dirección de 

Centro  

Comercial 

17 

Cuando el concesionario requiera 

realizar trabajos eléctricos, se 

solicitará por correo electrónico la 

autorización por trabajos que realizará 

en la TTG/TMP. 

Correo electrónico 

Coordinador de 

Mantenimiento 
18 

Autoriza al Área Comercial para la 

realización del trabajo. 
Correo electrónico. 
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• Reglamento Interno de la FTTG. 

• Procedimiento de Validación de Cumplimiento de Resoluciones del SERCOP 

(P.4B2.02)  

• Procedimiento Para Procesos de Contratación Pública y Compras por Catálogo 

(P.4B2.01). 

 

 

 

 

6. DEFINICIONES: 
 

ECA : Electricidad, Climatización y Automatización 

TTG : Terminal Terrestre de Guayaquil 

FTTG 

TTMP 

: 

: 

Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil. 

Terminal Terrestre Municipal de Pascuales. 

 

 

 

 

7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA: 
 

• Correo electrónico 

• Memorando 

• Especificaciones técnicas (F.4B2.08). 

• Estudio de mercado (F.4B2.09) 

• Evaluación y reevaluación de proveedores (F.3B1.05). 

• Informe de conformidad (F.3B1.01). 

• Términos de referencia (F.4B2.01) 

• Informe y evaluación de actividades de mantenimiento eléctrico (F.3B2.01). 

• Informe y evaluación de actividades de mantenimiento del área de climatización 

(F.3B2.02). 

• Informe cronograma mantenimiento predictivo (F.3B2.03) 

• Planificación anual de mantenimiento eléctrico (F.3B2.04) 

• Planificación anual del área de climatización (F.3B2.05) 

• Informe del Contratista (Documento externo – Contratista) 

 

 

 

 

8. ANEXOS: 
 

• A1: Ficha de Procesos Mantenimiento ECA (FP.3B2.01). 

• A2: Diagrama de Procesos Mantenimiento ECA (DP.3B2.01). 
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9. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA 
ANTERIOR 

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS O 
MODIFICACIONES 

FECHA DEL 
CAMBIO 

ELABORADO 
POR 

REVISADO POR 
APROBADO 

POR 

N/A Creación e ingreso al SGC 
No se posee 
información 

No se posee 
información 

No se posee 
información 

No se posee 
información 

No se posee 
información 

No se posee información 2014-09-30 

Ing. Andrea 
González 

Coordinador de 
Mantenimiento 

Ing.  Ricardo 
Ambrosini B. 

Director Servicios 
Institucionales 

MBA. Eduardo 
Salgado 
Gerente 
General 

2014-09-30 

Revisión  y actualización del 

Procedimiento para 

Mantenimiento ECA, codificación 

de formatos, redefinición de 

responsabilidades del 

Procedimiento. 

2020-02-06 

Ing. Smari 

Franco Ch. 

Analista de 

Procesos 

Ing.  Ricardo 

Ambrosini B. 

Director Servicios 

Institucionales  

 

Ing. Federico 

Avilés Muñoz 

Director de 

Procesos y Medio 

Ambiente 

Abg. Jorge 

Pinto Aveiga 

Sub-Gerente 

General 

(Delegado del 

Gerente 

General) 

2020-02-06 

Se unifican formatos: Evaluación 

de las actividades de 

mantenimiento-área de 

climatización (F.3B2.01); 

Evaluación de las actividades de 

mantenimiento-área eléctrica 

(F.3B2.02); Cronograma en 

términos de referencia sistema 

eléctrico (F.3B2.03); Cronograma 

en términos de referencia de 

climatización (F.3B2.04); Informe 

preventivo cronograma general 

(F.3B2.05); Informe cronograma 

mantenimiento predictivo 

(F.3B2.06); Informe cronograma 

general: labores de mantenimiento 

(F.3B2.07); Informe cronograma y 

ciclos de mantenimiento 

(F.3B2.08) quedando los 

siguientes formatos: Informe y 

evaluación de actividades de 

mantenimiento eléctrico 

(F.3B2.01); Informe y evaluación 

de actividades de mantenimiento 

del área de climatización 

(F.3B2.02); Informe cronograma 

mantenimiento predictivo 

(F.3B2.03); Planificación anual de 

mantenimiento eléctrico 

(F.3B2.04); Planificación anual del 

área de climatización (F.3B2.05) 

2020-08-17 

Srta. Doménica 

González Rojas 

Auxiliar 

Administrativa 

de Procesos y 

Medio Ambiente 

Ing.  Ricardo 

Ambrosini B. 

Director Servicios 

Institucionales  

 

Ing. Federico 

Avilés Muñoz 

Director de 

Procesos y Medio 

Ambiente 

Abg. Jorge 

Pinto Aveiga 

Sub-Gerente 

General 

(Delegado del 

Gerente 

General) 
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A1: Ficha de Procesos Mantenimiento ECA (FP.3B2.01). 
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A2: Diagrama de Procesos Mantenimiento ECA (DP.3B2.01). 
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